
При подключении тепловых извещателей ИП109-05-А2М к
приемо-контрольному прибору ПС*МС, с учетом невмешательства в
конструкцию вышеуказанного извещателя, следует руководствоваться
схемой, приведенной на рисунке 1. Добавочный резистор Rд следует
устанавливать:

1) 1.2кОм - при сработке от двух извещателей;
2) 2.4кОм - при сработке от одного извещателя.
Факт сработки извещателя сопровождается пульсацией светодиода в

тепловом извещателе ИП 109-05-А2М.

Рисунок 1

Предпочтительным вариантом подключения является замена
встроенного резистора (10кОм) теплового извещателя ИП109-05-А2М
на резистор Rд. Добавочный резистор Rд следует устанавливать:

1) 1.2кОм - при сработке от двух извещателей;
2) 2.4кОм - при сработке от одного извещателя.
Факт сработки извещателя сопровождается пульсацией светодиода в

тепловом извещателе ИП109-05-А2М.

Рисунок 2


