
Подключение тепловых нормально-разомкнутых извещателей типа
ИП 114-02-А2М с индикацией состояния "Пожар" к ППКП "Березина-УКА",

ПС4, ПС4-2, ПС*-МС

Схема показана для сработки от 2-ух и более извещателей. Для выдачи
прибором сигнала "Пожар" от одного извещателя номиналы резисторов R
должны быть 1,2 кОм.


